
Ведомость потребления тепловой энергии
за ИIоль 2023 е.

Nз п/п Мрес итп

показания одпу
Расход
гкал по

ОПУ, Гкал

Потери
тепловой
энергии,

Гкал

Итоrо расход
тепловой
энерrии,

гкал

ПримечаниеПредыдуще
е

Текуцее

t Пасковая 8 итп L574,L4 1607,71 33,57 0,190 33,760

2 Пасковая 9 итп 2590,з7 2675,29 24,92 0,293 25,z13

3 Пасковая 10 итп зз65,4з з401,72 з6,z9 0,407 36,697

4 Пасковая 13 итп Ltз2,7t 1753,04 20,33 0,185 20,515

5 Пасковая 14 итп 2759,49 2791,45 31,96 0,7з9 з2,699

6 Пасковая 15 итп 2з62,о7 2386,75 24,68 1,268 25,948

7 Пасковая 16 итп 1682,95 1723,00 40,05 0,970 41,020
8 ласковая 17 итп 1546,64 1583,72 37,08 0,790 з7,87о
9 Ласковая 19 итп 68,84 68,84 0,00 0,000 0,000
10 Ласковая 20 итп 56,05 74,з4 18,29 0,767 19,057

11 Ласковая 21 итп 995,9с 1078,68 22,78 0,769 23,549

t2 Ласковая 22 итп 1499,зб 1542,08 42,72 0,045 42,765
1з Петра Столыпина, 3 итп 1 1885,11 1896,0з 10,92 ].0,920

н/п 85,00 85,00 0,00 0,000

итп2 20L5,25 2029,26 14,01 14,010
н/п 101,00 101,00 0,00 0,000

итп з 2зз5,77 2351,27 15,50 15,500
н/п 115,00 115,00 0,00 0,000

Итого по домy 40,4з 0,00 40,430
L4 Петра Столыпина, 5 итп 1 607,99 62з,58 15,59 15,590

итп2 1103,63 1126,27 22,64 22,640
Итого по домч 38,23 0,00 38,230

15 Петра Столыпина, 7 итп 967,04 98з,60 16,56 16,560
16 Петра Столыпина,9 итп 9L2,78 930,з4 17,56 17,560
t7 Петра Столыпина, 11 итп 1 294,89 з12,89 18,00 18,000

н/п 0,000
итп2 2о7,29 222,з1 15,02 15,020

н/п 0.000
итп з 252,08 266,55 L4,47 14,470
н/п 0,000

итого по дом! 47,49 0,00 47,49о
18 Петра Столыпина, 13 итп 852,95 869,37 L6,42 16,420
19 Петра Столыпина, 15 итп 9L2,L2 927,48 15,36 15,360
20 Петра Столыпина, L7 итп 1 996,60 1018,62 22,0z 22,020

н/п 0,000
итп2 669,41 687,52 18,11 18,1 10

н/п 0,000
Итоrо по дому 40,1з 0,00 40,130

27 Петра Столыпина, 19 итп 1 t4L,7t 159,46 17,75 L7,,750

н/п 0,1000

итп2 123,33 1з8,90 15,57 15,,570

н/п 0,1]00

итп 3 118,82 7зз,82 15,00 15,,000

н/п 0,()00

Итого по домч 48,з2 0,00 48,320
22 Петра Столыпина 2L итп 411з,66 41з5,34 2t,68 21,680

итоrо по дом\l 21,68 0,00 21,680
2з петра Счмина 2 итп 1 2560,51 2579,66 19,15 19,150

н/п 4,9,10 0,000
итп2 2474,48 249з,74 18,66 18,660

н/п2,З,7,8 0,000
Итого по дому 37,81 0,00 37,810

итп 3
265,85 265,85 0,00 0,000 Пристрой Стройдвор
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